
令和8年10月9日

下記のとおり、回答します。

No. 回　　　　　　答

1

仕様書「２委託期間」の記載の通り、委託期間終期は令和９年１月15日となります。
仕様書「６業務実施概要」の記載の通り、別紙記載内容の同等以上の内容であれば、他メーカーを採
用することや、着脱装置の他メーカーへの更新も可とします。

2
その場合、当該費用を入札金額に含めてください。

守口市健康福祉部健康推進課

担当：河合

TEL：０６－６９９２－２２１７

FAX：０６－６９９８－５５６３

メールアドレス：kenkou@city.moriguchi.lg.jp

着脱装置を他メーカーにする場合、アンカー打設や配管取替工事、ガイドレール交換等が発生しま
すが、追加費用は認めて頂けますか。

条件付き一般競争入札に係る質問回答書

件　名　： 市民保健センター内雑排水ポンプ用逆止弁等取替業務委託

質　問　事　項
『別紙仕様書』について、現在、テラル㈱様のシステム障害で大幅な納期遅延が発生しております。
その影響で契約工期に間に合いません。既設は着脱装置付だと想定されますが、同等能力以上で
あれば他メーカーを採用してもよろしいでしょうか。また、その際、着脱装置も他メーカーへ更新して
もよろしいですか。


