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【 施工承認工事　交通規制用 平面図　参考図 】
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																								硬質塩化ビニル（VU）管 こうしつ えんか かん																																																				硬質塩化ビニル（VU）管 こうしつ えんか かん

																																						（ mm )																																																				（ mm )

																				呼び径 よ けい						管外径 かん がいけい						管厚 かんあつ						掘削幅 くっさく はば																																		呼び径 よ けい						管外径 かん がいけい						管厚 かんあつ						掘削幅 くっさく はば

																				D						D1						ｔ						ｗ																																		D						D1						ｔ						ｗ

																				φ250						2675						8.5						600																																		φ150						165						7.5						550



																				φ300						318						9.0						650																																		φ200						216						8.0						550









																		4.000

																		3.000

																		2.000

																		1.000





																		0.000

																				土　被　り つち ひ																																																																																																																																																																																																																																				0.2585



																																																																																																																																																																																																																																																				0.800		1.059		2.162		3.220

																				計画管底高 けいかく かん ていたか																																																																																																																																																																																																																																0.754		1.013		2.138		3.150		0.024

																																																																																																																																																																																																																																																				0.836		1.095		2.106		3.200		0.032

																																																																																																																																																																																																																																																				1.060		1.319		2.082		3.400		0.024

																				現在地盤高 げんざい じばん たか





																				追加距離 ついか きょり





																				点間距離 てんかん きょり





																				測　　点 そく てん







【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管工　標準図  】

【 φ150mm 取付管布設工　標準図  】

【 縦断図 作図例　参考図  】

【 平面図 作図例　参考図  】

【 φ250mm管布設工　標準図  】

【 組立1号マンホール（内径900㎜円形）　標準図  】

【 ますとの接合図 】

【 硬質塩化ビニル管の支管接合詳細図 】

【 守口市型雨水ます（内径350㎜円形）　標準図  】

【 詳細図  】

【 平面図  】

【 断面図  】

取付管 VUφ150mm

取付管 VUφ150mm

【 取付管の削孔位置図 】

【 取付管用支管の取付位置図 】



【 φ150mm 取付管詳細　標準図 】

※現在地盤高は、下水道台帳に記載の既設マンホール高さを参考に計画すること。

φ150mm
1.90m


φ150mm
1.90m


φ150mm
2.50m


φ150mm
1.90m


φ150mm
1.90m


φ150mm
2.50m


No.0 割込み 1号組立マンホール


No.1  1号組立マンホール


既設 1号
マンホール 

既設管撤去  φ150mm  L=2.00m


既設公共ます撤去　１箇所


　設置工
　φ250㎜VU管　　　　　　　　　延　長　20.00m　（内認定内3.00m）
　φ150㎜ VU  取付管　　　　　延　長　32.00m　（内認定内2.00m）　
　1号組立マンホール（内径900㎜）　  2 箇所　（内認定内1箇所）
　公共ます（内径φ350㎜円形）　 　　　7 箇所　（内認定内1箇所）　　
　撤去工
　φ150㎜取付管                                                  　　   延長　 2.00m
　既設公共ます                                                      　        　    1  箇所　

位置指定道路内等　

認定道路内等　

φ250mm　VU管布設工　延長 20..00 ｍ　　　勾配4.0 ‰　

φ150mm
2.00m


既設 φ400mmHP　
公共下水道本管 

※位置指定道路内等については、下水道施設寄付願を提出すること。

既設1号マンホール

マンホール
    深さ

取付継手φ150mm

【 平面図  】

【 側面図  】

【 正面図  】

【 平面図  】

【 詳細図  】

【 雨水ます（L型） 断面図 】



【 L型ます蓋 断面図 】



【 耳なします蓋 断面図 】



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管施工標準図  】

【 雨水ます設置工　標準図  】

【 雨水ます 平面図 】



【 耳なします蓋 平面図 】



140

延長は、既設マンホールの内側～新設マンホールの内側までの距離とする。

延長は、既設下水本管中心～新設雨水ますの内側までの距離とする。

【 施工承認工事　工事延長の決め方　参考図  】

【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】
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【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管工　標準図  】

【 φ150mm 取付管布設工　標準図  】

【 縦断図 作図例　参考図  】

【 平面図 作図例　参考図  】

【 φ250mm管布設工　標準図  】

【 組立1号マンホール（内径900㎜円形）　標準図  】

【 ますとの接合図 】

【 硬質塩化ビニル管の支管接合詳細図 】

【 守口市型雨水ます（内径350㎜円形）　標準図  】

【 詳細図  】

【 平面図  】

【 断面図  】

【 取付管の削孔位置図 】

90°支管φ150mm
又は自在支管

【 取付管用支管の取付位置図 】



【 φ150mm 取付管詳細　標準図 】

※現在地盤高は、下水道台帳に記載の既設マンホール高さを参考に計画すること。
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No.0 割込み 1号組立マンホール


No.1  1号組立マンホール


既設 1号
マンホール 

既設管撤去  φ150mm  L=2.00m


既設公共ます撤去　１箇所


　設置工
　φ250㎜VU管　　　　　　　　　延　長　20.00m　（内認定内3.00m）
　φ150㎜ VU  取付管　　　　　延　長　32.00m　（内認定内2.00m）　
　1号組立マンホール（内径900㎜）　  2 箇所　（内認定内1箇所）
　公共ます（内径φ350㎜円形）　 　　　7 箇所　（内認定内1箇所）　　
　撤去工
　φ150㎜取付管                                                  　　   延長　 2.00m
　既設公共ます                                                      　        　    1  箇所　

位置指定道路内等　

認定道路内等　

φ250mm　VU管布設工　延長 20..00 ｍ　　　勾配4.0 ‰　

φ150mm
2.00m


既設 φ400mmHP　
公共下水道本管 

※位置指定道路内等については、下水道施設寄付願を提出すること。

既設1号マンホール

マンホール
    深さ

取付継手φ150mm

【 平面図  】

【 側面図  】

【 正面図  】

【 平面図  】

【 詳細図  】

【 雨水ます（L型） 断面図 】



【 L型ます蓋 断面図 】



【 耳なします蓋 断面図 】



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管施工標準図  】

【 雨水ます設置工　標準図  】

【 雨水ます 平面図 】



【 耳なします蓋 平面図 】



140

延長は、既設マンホールの内側～新設マンホールの内側までの距離とする。

延長は、既設下水本管中心～新設雨水ますの内側までの距離とする。

【 施工承認工事　工事延長の決め方　参考図  】

【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

既設1マンホール

道 路 側



ゴム輪受口自在曲管φ150mm

ゴム輪受口片受直管φ150mm

可とう継手φ150mm

既設 公共下水道本管

守口市型
 L型雨水ます

宅 地 側



取付管 VUφ150mm

ゴム輪受口自在曲管φ150mm

ゴム輪受口片受直管φ150mm

可とう継手φ150mm

守口市型
 L型雨水ます

宅 地 側



取付管 VUφ150mm

φ150mm
VU 取付管

Ｌ＝　　　ｍ

国道　　　号　歩道

既設 　　　　号マンホール
（内径 　　mm） 

境界石

民地側

取付管布設工 VUφ150mm


既設下水本管 φ　　　　mm


　　　 m


　L = 　　　　 m


市道　　　　　号線


Ｌ型雨水ます設置工 ５５０×450


道路有効幅員
　m

道路占用幅員
　ｍ

歩道
　　　　ｍ

仮歩道
　　　ｍ

車道
　　　ｍ

　L = 　　　　 m


取付管布設工 VUφ150mm


　　　　　　ｍ

既設下水本管 φ　　　mm




緊急連絡先



						緊　　急　　連　　絡　　先 キン イソ レン ラク サキ





























































































大阪府水道部
東部水道事業所
06－6725－0081

守口市水道局

06－6991－6773

守口警察署

06－6994－1234

守口消防署

06－6993－0119

北大阪労働
基準監督局

072-845-1141

関西電力
守口営業所
06－6906－3001

ＮＴＴ 西日本
大阪東支店
アクセス運営担当
06-4258-4041

大阪ガス北東部
導管部
他工事グループ
072-966-5346

救　急　病　院

守口市下水道部
下水道管理課
06－6992－1221
ダイヤルイン
06-6992-1751

施工業者名：

住　所：

現場担当者：

電　話：
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image3.emf

硬質塩化ビニル（VU）管


硬質塩化ビニル（VU）管


（ mm )


（ mm )


管外径 管厚 掘削幅 呼び径


D


D


1


ｔ ｗ


φ


250 2675 8.5  600


φ


300 318 9.0  650


φ250H = 1367 φ250  873   1：0.1 
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硬質塩化ビニル（VU）管


硬質塩化ビニル（VU）管


（ mm )


（ mm )


掘削幅


呼び径 管外径 管厚 掘削幅


D


D


1


ｔ ｗ


φ


150 165 7.5  550


φ


200 216 8.0  550
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道路占用幅員　ｍ道路有効幅員　m取付管布設工 VUφ150mm既設下水本管 φ　　　mm　　　 m　L = 　　　 m市道　　　　号線Ｌ型雨水ます設置工 ５５０×450　　　　　　ｍ道路占用幅員　ｍ歩道　　　　ｍ仮歩道　　　ｍ車道　　　ｍ　L = 　　　　 m取付管布設工 VUφ150mm　　　　　　ｍ既設下水本管 φ　　　mm

道路有効幅員

　

m

道路占用幅員

　ｍ

歩道

　　　　ｍ

仮歩道

　　　ｍ

車道

　　　ｍ

　L = 　　　　 m

取付管布設工 VUφ150mm

　　　　　　

ｍ

既設下水本管 φ　　　mm


Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
詳細図





																								硬質塩化ビニル（VU）管 こうしつ えんか かん																																																				硬質塩化ビニル（VU）管 こうしつ えんか かん

																																						（ mm )																																																				（ mm )

																				呼び径 よ けい						管外径 かん がいけい						管厚 かんあつ						掘削幅 くっさく はば																																		呼び径 よ けい						管外径 かん がいけい						管厚 かんあつ						掘削幅 くっさく はば

																				D						D1						ｔ						ｗ																																		D						D1						ｔ						ｗ

																				φ250						2675						8.5						600																																		φ150						165						7.5						550



																				φ300						318						9.0						650																																		φ200						216						8.0						550









																		4.000

																		3.000

																		2.000

																		1.000





																		0.000

																				土　被　り つち ひ												1.060																		0.836																						0.754																		0.800																																																																																																																																																														0.2585



																																																																																																																																																																																																																																																				0.800		1.059		2.162		3.220

																				計画管底高 けいかく かん ていたか												3.002
2.082																		2.106																						2.138																		2.162																																																																																																																																																										0.754		1.013		2.138		3.150		0.024

																																																																																																																																																																																																																																																				0.836		1.095		2.106		3.200		0.032

																																																																																																																																																																																																																																																				1.060		1.319		2.082		3.400		0.024

																				現在地盤高 げんざい じばん たか												3.400																		3.200																						3.150																		3.220





																				追加距離 ついか きょり												0.00																		6.00																						14.00																		20.00





																				点間距離 てんかん きょり												0.00																		6.00																						8.00																		6.00





																				測　　点 そく てん												№0																		№0
+6.0																						№0
+14.0																		№1





																																																																																																						3.9



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管工　標準図  】

【 φ150mm 取付管布設工　標準図  】

【 縦断図 作図例　参考図  】

【 平面図 作図例　参考図  】

【 φ250mm管布設工　標準図  】

【 組立1号マンホール（内径900㎜円形）　標準図  】

【 ますとの接合図 】

【 硬質塩化ビニル管の支管接合詳細図 】

【 守口市型雨水ます（内径350㎜円形）　標準図  】

【 詳細図  】

【 平面図  】

【 断面図  】

取付管 VUφ150mm

取付管 VUφ150mm

No.0 割込み 1号組立マンホール


No.1 　1号組立マンホール

　φ 250 mm VU管布設工　　延長 20.00 m　　　勾配 4.0 ‰　

マンホール深 　 1.059m


掘削深 　 1.569m


掘削深 　 1.829m


マンホール深 　 1.319m


【 取付管の削孔位置図 】

【 取付管用支管の取付位置図 】



【 φ150mm 取付管詳細　標準図 】

※現在地盤高は、下水道台帳に記載の既設マンホール高さを参考に計画すること。

　　設置工
　　φ250㎜VU管　　　　　　　　　延　長　20.00m　（内認定内3.00m）
　　φ150㎜ VU  取付管　　　　　延　長　32.00m　（内認定内2.00m）　
　　1号組立マンホール（内径900㎜）　  2 箇所　（内認定内1箇所）
　　公共ます（内径φ350㎜円形）　 　　　7 箇所　（内認定内1箇所）　　
　　
　　撤去工
　　φ150㎜取付管                                                  　　   延長　 2.00m
　　既設公共ます                                                      　        　    1  箇所　

※位置指定道路内等については、下水道施設寄付願を提出すること。

既設1号マンホール

マンホール
    深さ

取付継手φ150mm

【 平面図  】

【 側面図  】

【 正面図  】

【 平面図  】

【 詳細図  】

【 雨水ます（L型） 断面図 】



【 L型ます蓋 断面図 】



【 耳なします蓋 断面図 】



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管施工標準図  】

【 雨水ます設置工　標準図  】

【 雨水ます 平面図 】



【 耳なします蓋 平面図 】



140

延長は、既設マンホールの内側～新設マンホールの内側までの距離とする。

延長は、既設下水本管中心～新設雨水ますの内側までの距離とする。

【 施工承認工事　工事延長の決め方　参考図  】

【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】



交通規制図











【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管工　標準図  】

【 φ150mm 取付管布設工　標準図  】

【 縦断図 作図例　参考図  】

【 平面図 作図例　参考図  】

【 φ250mm管布設工　標準図  】

【 組立1号マンホール（内径900㎜円形）　標準図  】

【 ますとの接合図 】

【 硬質塩化ビニル管の支管接合詳細図 】

【 守口市型雨水ます（内径350㎜円形）　標準図  】

【 詳細図  】

【 平面図  】

【 断面図  】

【 取付管の削孔位置図 】

90°支管φ150mm
又は自在支管

【 取付管用支管の取付位置図 】



【 φ150mm 取付管詳細　標準図 】

※現在地盤高は、下水道台帳に記載の既設マンホール高さを参考に計画すること。

φ150mm
1.90m


φ150mm
1.90m


φ150mm
2.50m


φ150mm
1.90m


φ150mm
1.90m


φ150mm
2.50m


No.0 割込み 1号組立マンホール


No.1  1号組立マンホール


既設 1号
マンホール 

既設管撤去  φ150mm  L=2.00m


既設公共ます撤去　１箇所


　設置工
　φ250㎜VU管　　　　　　　　　延　長　20.00m　（内認定内3.00m）
　φ150㎜ VU  取付管　　　　　延　長　32.00m　（内認定内2.00m）　
　1号組立マンホール（内径900㎜）　  2 箇所　（内認定内1箇所）
　公共ます（内径φ350㎜円形）　 　　　7 箇所　（内認定内1箇所）　　
　撤去工
　φ150㎜取付管                                                  　　   延長　 2.00m
　既設公共ます                                                      　        　    1  箇所　

位置指定道路内等　

認定道路内等　

φ250mm　VU管布設工　延長 20..00 ｍ　　　勾配4.0 ‰　

φ150mm
2.00m


既設 φ400mmHP　
公共下水道本管 

※位置指定道路内等については、下水道施設寄付願を提出すること。

既設1号マンホール

マンホール
    深さ

取付継手φ150mm

【 平面図  】

【 側面図  】

【 正面図  】

【 平面図  】

【 詳細図  】

【 雨水ます（L型） 断面図 】



【 L型ます蓋 断面図 】



【 耳なします蓋 断面図 】



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管施工標準図  】

【 雨水ます設置工　標準図  】

【 雨水ます 平面図 】



【 耳なします蓋 平面図 】
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延長は、既設マンホールの内側～新設マンホールの内側までの距離とする。

延長は、既設下水本管中心～新設雨水ますの内側までの距離とする。

【 施工承認工事　工事延長の決め方　参考図  】

【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

既設1マンホール

道 路 側



ゴム輪受口自在曲管φ150mm

ゴム輪受口片受直管φ150mm

可とう継手φ150mm

既設 公共下水道本管

守口市型
 L型雨水ます

宅 地 側



取付管 VUφ150mm

ゴム輪受口自在曲管φ150mm

ゴム輪受口片受直管φ150mm

可とう継手φ150mm

守口市型
 L型雨水ます

宅 地 側



取付管 VUφ150mm

取付管布設工 VUφ150mm


既設下水本管 φ　　　　mm


　　　 m


　L = 　　　　 m


市道　　　　　号線


Ｌ型雨水ます設置工 ５５０×450


道路有効幅員
　m

道路有効幅員
　m



緊急連絡先

































































































大阪府水道部
東部水道事業所
06－6725－0081

守口市水道局

06－6991－6773

守口警察署

06－6994－1234

守口消防署

06－6993－0119

北大阪労働
基準監督局

072-845-1141

関西電力
守口営業所
06－6906－3001

ＮＴＴ 西日本
大阪東支店
アクセス運営担当
06-4258-4041

大阪ガス北東部
導管部
他工事グループ
072-966-5346

救　急　病　院

守口市下水道部
下水道管理課
06－6992－1221
ダイヤルイン
06-6992-1751

施工業者名


住　所


現場担当者


連絡先



緊　　急　　連　　絡　　先
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硬質塩化ビニル（VU）管


硬質塩化ビニル（VU）管


（ mm )


（ mm )


管外径 管厚 掘削幅 呼び径


D


D


1


ｔ ｗ


φ


250 2675 8.5  600


φ


300 318 9.0  650


φ250H = 1367 φ250  873   1：0.1 
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硬質塩化ビニル（VU）管


硬質塩化ビニル（VU）管


（ mm )


（ mm )


掘削幅


呼び径 管外径 管厚 掘削幅


D


D


1


ｔ ｗ


φ


150 165 7.5  550


φ


200 216 8.0  550
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緊　急　連　絡　体　制　表

大阪府水道部

東部水道事業所

06－6725－0081

守口市水道局

06－6991－6773

守口警察署

06－6994－1234

守口消防署

06－6993－0119

北大阪労働

基準監督局

072-845-1141

関西電力

守口営業所

06－6906－3001

ＮＴＴ 西日本

大阪東支店

アクセス運営担当

06-4258-4041

大阪ガス北東部

導管部

他工事グループ

072-966-5346

守口市下水道部

下水道管理課

06－6992－1221

ダイヤルイン

06-6992-1751

救　急　病　院

東　部 守口生野記念病院

南　部

鶴 見 緑 地 病 院

06 - 6906 - 1100

06 - 6997 - 0101

電　　　　話

施工業者名

住　所

現場担当者

連絡先


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
詳細図





																								硬質塩化ビニル（VU）管 こうしつ えんか かん																																																				硬質塩化ビニル（VU）管 こうしつ えんか かん

																																						（ mm )																																																				（ mm )

																				呼び径 よ けい						管外径 かん がいけい						管厚 かんあつ						掘削幅 くっさく はば																																		呼び径 よ けい						管外径 かん がいけい						管厚 かんあつ						掘削幅 くっさく はば

																				D						D1						ｔ						ｗ																																		D						D1						ｔ						ｗ

																				φ250						2675						8.5						600																																		φ150						165						7.5						550



																				φ300						318						9.0						650																																		φ200						216						8.0						550









																		4.000

																		3.000

																		2.000

																		1.000





																		0.000

																				土　被　り つち ひ												1.060																		0.836																						0.754																		0.800																																																																																																																																																														0.2585



																																																																																																																																																																																																																																																				0.800		1.059		2.162		3.220

																				計画管底高 けいかく かん ていたか												3.002
2.082																		2.106																						2.138																		2.162																																																																																																																																																										0.754		1.013		2.138		3.150		0.024

																																																																																																																																																																																																																																																				0.836		1.095		2.106		3.200		0.032

																																																																																																																																																																																																																																																				1.060		1.319		2.082		3.400		0.024

																				現在地盤高 げんざい じばん たか												3.400																		3.200																						3.150																		3.220





																				追加距離 ついか きょり												0.00																		6.00																						14.00																		20.00





																				点間距離 てんかん きょり												0.00																		6.00																						8.00																		6.00





																				測　　点 そく てん												№0																		№0
+6.0																						№0
+14.0																		№1





																																																																																																						3.9



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管工　標準図  】

【 φ150mm 取付管布設工　標準図  】

【 縦断図 作図例　参考図  】

【 平面図 作図例　参考図  】

【 φ250mm管布設工　標準図  】

【 組立1号マンホール（内径900㎜円形）　標準図  】

【 ますとの接合図 】

【 硬質塩化ビニル管の支管接合詳細図 】

【 守口市型雨水ます（内径350㎜円形）　標準図  】

【 詳細図  】

【 平面図  】

【 断面図  】

取付管 VUφ150mm

取付管 VUφ150mm

No.0 割込み 1号組立マンホール


No.1 　1号組立マンホール

　φ 250 mm VU管布設工　　延長 20.00 m　　　勾配 4.0 ‰　

マンホール深 　 1.059m


掘削深 　 1.569m


掘削深 　 1.829m


マンホール深 　 1.319m


【 取付管の削孔位置図 】

【 取付管用支管の取付位置図 】



【 φ150mm 取付管詳細　標準図 】

※現在地盤高は、下水道台帳に記載の既設マンホール高さを基準に計画すること。

　　布設工
　　φ250㎜VU管　　　　　　　　　延　長　20.00m　（内認定道路内 3.00m）
　　φ150㎜ VU  取付管　　　　　延　長　32.00m　（内認定道路内 2.00m）　
　　1号組立マンホール（内径900㎜）　   2 箇所　（内認定道路内 1箇所）
　　公共ます（内径φ350㎜円形）　 　　 　7 箇所　（内認定道路内 1箇所）　　
　　
　　撤去工
　　φ150㎜取付管                                                  　　   延長　 2.00m
　　既設公共ます                                                      　        　    1  箇所　

※位置指定道路内等については、下水道施設寄付願を提出すること。

既設1号マンホール

マンホール
 深さ

取付継手φ150mm

【 平面図  】

【 側面図  】

【 正面図  】

【 平面図  】

【 詳細図  】

【 雨水ます（L型） 断面図 】



【 L型ます蓋 断面図 】



【 耳なします蓋 断面図 】



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管施工標準図  】

【 雨水ます設置工　標準図  】

【 雨水ます 平面図 】



【 耳なします蓋 平面図 】
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延長は、既設マンホールの内側～新設マンホールの内側までの距離とする。

延長は、既設下水本管中心～新設雨水ますの内側までの距離とする。

【 施工承認工事　工事延長の決め方　参考図  】

【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】



交通規制図











【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管工　標準図  】

【 φ150mm 取付管布設工　標準図  】

【 縦断図 作図例　参考図  】

【 平面図 作図例　参考図  】

【 φ250mm管布設工　標準図  】

【 組立1号マンホール（内径900㎜円形）　標準図  】

【 ますとの接合図 】

【 硬質塩化ビニル管の支管接合詳細図 】

【 守口市型雨水ます（内径350㎜円形）　標準図  】

【 詳細図  】

【 平面図  】

【 断面図  】

【 取付管の削孔位置図 】

90°支管φ150mm
又は自在支管

【 取付管用支管の取付位置図 】



【 φ150mm 取付管詳細　標準図 】

※現在地盤高は、下水道台帳に記載の既設マンホール高さを参考に計画すること。

φ150mm
1.90m


φ150mm
1.90m


φ150mm
2.50m


φ150mm
1.90m


φ150mm
1.90m


φ150mm
2.50m


No.0 割込み 1号組立マンホール


No.1  1号組立マンホール


既設 1号
マンホール 

既設管撤去  φ150mm  L=2.00m


既設公共ます撤去　１箇所


　設置工
　φ250㎜VU管　　　　　　　　　延　長　20.00m　（内認定内3.00m）
　φ150㎜ VU  取付管　　　　　延　長　32.00m　（内認定内2.00m）　
　1号組立マンホール（内径900㎜）　  2 箇所　（内認定内1箇所）
　公共ます（内径φ350㎜円形）　 　　　7 箇所　（内認定内1箇所）　　
　撤去工
　φ150㎜取付管                                                  　　   延長　 2.00m
　既設公共ます                                                      　        　    1  箇所　

位置指定道路内等　

認定道路内等　

φ250mm　VU管布設工　延長 20..00 ｍ　　　勾配4.0 ‰　

φ150mm
2.00m


既設 φ400mmHP　
公共下水道本管 

※位置指定道路内等については、下水道施設寄付願を提出すること。

既設1号マンホール

マンホール
    深さ

取付継手φ150mm

【 平面図  】

【 側面図  】

【 正面図  】

【 平面図  】

【 詳細図  】

【 雨水ます（L型） 断面図 】



【 L型ます蓋 断面図 】



【 耳なします蓋 断面図 】



【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

【 φ150mm 取付管施工標準図  】

【 雨水ます設置工　標準図  】

【 雨水ます 平面図 】



【 耳なします蓋 平面図 】
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延長は、既設マンホールの内側～新設マンホールの内側までの距離とする。

延長は、既設下水本管中心～新設雨水ますの内側までの距離とする。

【 施工承認工事　工事延長の決め方　参考図  】

【 φ150mm 取付管布設工 標準図  】

既設1マンホール

道 路 側



ゴム輪受口自在曲管φ150mm

ゴム輪受口片受直管φ150mm

可とう継手φ150mm

既設 公共下水道本管

守口市型
 L型雨水ます

宅 地 側



取付管 VUφ150mm

ゴム輪受口自在曲管φ150mm

ゴム輪受口片受直管φ150mm

可とう継手φ150mm

守口市型
 L型雨水ます

宅 地 側



取付管 VUφ150mm

取付管布設工 VUφ150mm


既設下水本管 φ　　　　mm


　　　 m


　L = 　　　　 m


市道　　　　　号線


Ｌ型雨水ます設置工 ５５０×450


道路有効幅員
　m

道路有効幅員
　m



緊急連絡先

































































































緊　急　連　絡　体　制　表

大阪府水道部
東部水道事業所
06－6725－0081

守口市水道局

06－6991－6773

守口警察署

06－6994－1234

守口消防署

06－6993－0119

北大阪労働
基準監督局

072-845-1141

関西電力
守口営業所
06－6906－3001

ＮＴＴ 西日本
大阪東支店
アクセス運営担当
06-4258-4041

大阪ガス北東部
導管部
他工事グループ
072-966-5346

守口市下水道部
下水道管理課
06－6992－1221
ダイヤルイン
06-6992-1751

施工業者名


住　所


現場担当者


連絡先



大阪府水道部
東部水道事業所
06－6725－0081

守口市水道局

06－6991－6773

守口警察署

06－6994－1234

守口消防署

06－6993－0119

北大阪労働
基準監督局

072-845-1141

関西電力
守口営業所
06－6906－3001

ＮＴＴ 西日本
大阪東支店
アクセス運営担当
06-4258-4041

大阪ガス北東部
導管部
他工事グループ
072-966-5346

救　急　病　院

守口市下水道部
下水道管理課
06－6992－1221
ダイヤルイン
06-6992-1751

施工業者名


住　所


現場担当者


連絡先



緊　　急　　連　　絡　　先
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硬質塩化ビニル（VU）管


硬質塩化ビニル（VU）管


（ mm )


（ mm )


管外径 管厚 掘削幅 呼び径


D


D


1


ｔ ｗ


φ


250 2675 8.5  600


φ


300 318 9.0  650


φ250H = 1367 φ250  873   1：0.1 
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硬質塩化ビニル（VU）管


硬質塩化ビニル（VU）管


（ mm )


（ mm )


掘削幅


呼び径 管外径 管厚 掘削幅


D


D


1


ｔ ｗ


φ


150 165 7.5  550


φ


200 216 8.0  550
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道路占用幅員

　ｍ

道路有効幅員

　

m

取付管布設工 VUφ150mm

既設下水本管 φ　　　mm

　　　 m

　L = 　　　 m

市道　　　　号線

Ｌ型雨水ます設置工 ５５０×450

　　　　　　ｍ


